
Ｐ Ｐ道の駅側へ
MAX：80 L/min

床暖房
熱交換器：55.0kW

(床暖房MAX：約500ｍ2)

温泉水槽：50～55℃
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Ｐ
雨水系統へ放流

ロードヒーティング

80 L/min

140 L/min

ロードヒーティング
熱交換器：83.0kW

(ヒーティングMAX：約330ｍ2)
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床暖1(休憩・風除)

床暖2(24ｈトイレ)

Ｐ

江差旅庭群来　機械室

温泉井戸ポンプ汲み上げ量
約120L/min

源泉温度(66.9℃、貸与資料より)

温泉水槽
60℃

貸与資料より
群来浴槽供給量：40L/min
(5Ｌ/minx7系統＝35≒40）

群来暖房利用

群来給湯補給水加温利用

新温泉機械室
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